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Ocena jakosci wody do spozycia przez ludzi
z wodociggu Kuzawa

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnowce dziatajgc na podstawie art.12
ust.] ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode 1 zbiorowym
odprowadzeniu Sciekow (Dz. U. z 2015r. poz.139 z pézn.zm.), w zwigzku ze sprawozdaniami Nr
[LPW.9051.1541.2016.8166.1968, Nr LM.9051.2228.2016.8181.2621,

Nr LPW. 9051.1541.2016.8167.1969, Nr LM.9051.2228.2016.8182.2622 z przeprowadzonych
badan organoleptycznych, fizykochemicznych i bakteriologicznych dwoch probek wody z
wodociagu Kuzawa - w stacji uzdatniania wody oraz w miejscowosci Czeremcha Wies nr 8A

(stacja paliw) , pobranych do badania dnia 23.11.2016r. w ramach kontroli wewngtrznej

stwierdza, ze
probki wody w zbadanym zakresie odpowiadajg wymaganiom rozporzadzenia Ministra Zdrowia z
dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. z

2015r. poz. 1989).

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnéwce na podstawie wykonanych

badan stwierdza, ze woda u wodociagu Kuzawa jest przydatna do spozycia przez ludzi.
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Ocena niniejsza jest obowigzujgca do czasu przeprowadzenia nastgpnego badania laboratoryjnego
probek wody z tego wodociggu.



