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Hajnówka, dnia  2023.12.19  

Gmina Czeremcha
                                                                                         ul. Duboisa 14
                                                                                         17-240 Czeremcha                                                                                          

HK.9020.203.2023
DECYZJA Nr - 18/D/HK/2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce działając na podstawie:
 art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338 z późn. zm.)
 art. 5 ust.1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023r. poz. 537 z późn. zm.) 
 art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023r. poz. 1284 z późn. zn.),
 § 21 ust. 1 pkt 3, § 21 ust. 6, § 26 ust. 3 pkt 1 oraz załącznika nr 1 część C tabela 2 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r. poz. 2294),

 art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn.zm.) oraz 

biorąc pod uwagę wynik badania laboratoryjnego próbki wody (sprawozdanie Nr 
SB/141524/11/2023 z dnia 13.11.2023r.) pobranej w dniu 07.11.2023r. z wodociągu Kuzawa 
w ramach kontroli wewnętrznej oraz po dokonaniu oceny bezpieczeństwa zdrowotnego 
konsumentów

stwierdza:

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Kuzawa z uwagi
na przekroczenie wartości parametrycznej manganu oraz określa dopuszczalną wartość 
parametryczną dla manganu na poziomie 66,9 µg/l w terminie do dnia 29.02.2024r.

w związku z czym nakazuje:

1. Zobowiązać do obniżenia wartości parametrycznej manganu w wodzie podawanej do sieci 
wodociągowej do wartości zgodnej z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz.U. z 2017r. poz. 2294) w terminie do dnia 29.02.2024r.
Poprawę jakości wody udokumentować wynikami badania wody.

2. Zobowiązać do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o jakości wody 
przeznaczonej do spożycia oraz o podejmowanych i planowanych działaniach 
naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem 
terminu ich zakończenia.
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3. Informować na bieżąco Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce 
o podejmowanych działaniach zmierzających do zapewnienia właściwej jakości wody.

4. Obowiązkowi określonemu w pkt 2 nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
5. Powiadomić Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce o 

wykonaniu nałożonych obowiązków.

                                                  U Z A S AD N I E N I E

W dniu 24.11.2023r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Hajnówce wpłynęło sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/141524/11/2023 z dnia 
13.11.2023r. wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 07.11.2023r. z  
wodociągu Kuzawa w stacji uzdatniania wody. Badania wykazały przekroczenie 
dopuszczalnej wartości manganu w ilości 66,9 µg/l ±6,7. 

Na podstawie sprawozdania stwierdzono, że woda podawana do sieci wodociągowej 
w zakresie wykonanych oznaczeń nie spełnia wymagań fizykochemicznych określonych w 
załączniku Nr 1 część C, tabela 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 
2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 
2294).  Zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Zdrowia wartość parametryczna manganu 
w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej nie powinna przekraczać 50 μg/l.

Strona w piśmie z dnia 28.11.2023r. Nr GGiOŚ.7021.58.2023.WS poinformowała o 
podjęciu działań naprawczych takich jak: zmniejszeniu częstotliwości napowietrzania filtrów, 
przeprowadzeniu płukania sieci wodociągowej oraz powiadomieniu firmy Bartosz SP.J. 
wykonawcy prac modernizacyjnych SUW Kuzawa o przekroczonej wartości parametrycznej 
manganu. 

Podwyższona wartość parametryczna manganu w wodzie nie stanowi bezpośredniego 
zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W załączniku nr 1, część C, tabela 2 do 
rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, opisywany parametr został ujęty jako parametr 
wskaźnikowy nie odnoszący się bezpośrednio do bezpieczeństwa wody dla zdrowia ludzi. 
Wartość parametryczna manganu została określona na poziomie do 50 μg/l z uwagi na 
niekorzystny wpływ wyższego stężenia parametru na ocenę organoleptyczną wody i jej 
akceptowalność przez konsumentów oraz zagrożenie tworzeniem się osadów w sieci 
wodociągowej.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce 
zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 3 pkt 1 i ust.6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 
grudnia  2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 
2017r. poz. 2294) stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia określając 
jednocześnie dopuszczalne wartości dla manganu na poziomie 66,9 µg/l oraz zobowiązał 
do obniżenia wartości parametrycznej manganu w wodzie wprowadzanej do sieci 
wodociągowej w terminie do dnia 29.02.2024r.

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2023r. poz. 537 z późn. zm.), 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce pełniąc nadzór nad jakością wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w związku z art. 5 ust. 1 ww. ustawy oraz mając na 
względzie stwierdzone przekroczenie wartości parametrycznej manganu, zobowiązał 
administratora wodociągu do zapewnienia poprawy jakości wody.                   
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Zgodnie z ww. przepisami administrator wodociągu ma obowiązek zapewnić zdolność 
posiadanych urządzeń wodociągowych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości oraz w 
należytej jakości, czyli jakości zgodnej z przepisami prawa.

Działania naprawcze powinny być potwierdzone stosownymi badaniami wody 
wykonanymi w ramach kontroli wewnętrznej i przedłożone Państwowemu Powiatowemu 
Inspektorowi Sanitarnemu w Hajnówce. 

Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 05.12.2008r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2023r. poz. 1284 z późn. zm.), 
właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać ją w 
należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom 
zakaźnym.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce na podstawie § 26 ust. 1 i 2 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) wydał komunikat dla 
odbiorców o jakości wody celem poinformowania odbiorców, w tym zamieszczenia na 
stronie internetowej Urzędu Gminy jeśli taka strona jest prowadzona. Komunikaty 
opracowane przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego są rozpowszechniane 
przez właściwego wójta, burmistrza w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z 
nimi konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

Warunkowa przydatność wody została stwierdzona ze względu na to, że przekroczenie 
zalecanej wartości parametru manganu nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, a 
wartość przekroczenia pozwala na zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów.

Zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r 
zobowiązano przedsiębiorstwo do przekazania odbiorcom wody pisemnej informacji o jakości 
wody przeznaczonej do spożycia oraz podejmowanych i planowanych działaniach 
naprawczych mających na celu przywrócenia należytej jakości wody wraz ze wskazaniem 
terminu ich zakończenia.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. 
poz. 338 z późn. zm.) w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i 
zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji usunięcie w 
ustalonym terminie stwierdzonych uchybień.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce 
mając na uwadze ochronę zdrowia konsumentów ustalił termin wykonania obowiązków 
określonych w pkt 1 niniejszej decyzji do dnia 29.02.2024r., natomiast obowiązkowi 
określonemu w pkt 2 na podstawie art. 108 § 1 KPA nadał rygor natychmiastowej 
wykonalności. 

O wykonaniu nałożonych obowiązków strona zobowiązana jest do powiadomienia 
PPIS w Hajnówce.

          Mając na względzie powyższe postanowiono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podlaskiego Państwowego 

Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku za pośrednictwem Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hajnówce w terminie 14 dni od dnia doręczenia 
decyzji.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem 
doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Hajnówce 
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oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron 
postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

W przypadku niewykonania obowiązków nałożonych niniejszą decyzją, zostaną 
podjęte czynności egzekucyjne na podstawie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji.

Załączniki:
1. Komunikat  z dnia 19.12.2023r.

Otrzymują:
1. Gmina Czeremcha ul. Duboisa 14

            17-240 Czeremcha (e-PUAP)
2. a/a 
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