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Ocena przydatności wody do spożycia przez luelzi
z wodociągu Kuzawa

Pańsfwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Hajnówce dzińając na podstawię art.12.

ust.1 r-rstawy z dnia'7 czerwca 2001r. o zbiorowyl,11 zaopaftzęniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu
ścieków (,Dz.U.z20I8r.poz.7I52zpóźn,zm.) oraz §2l ust.l pkt.1 rozpotządzeniaMinistra Zdrowia
z dnia 7 grr"rdnia 2011r, r.v sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przezludzi (Dz. U, z
20I7r. Nr 2294), w związku ze sprar,vozdaniami: Nr SB/57024106120l9, Nr SBl5'702510612019 z
przeprowaclzonych badań organolepĘcznych, fizykochemicznych i bakteriołogicznych 2 próbek rvody
z wodociągu Kuzawa. pobranych w ramach kontroli r.vewnętrznej w drriu 28.05.2019r. w stacji
uzdatniania wody oraz w stacji paiiwa w Czeremsze Wsi

stwierdza, że

próbki wody w zbadanym zakresie odpowiadają wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 20I-7r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez lttdzi ( Dz. U. z
2.017r. poz.2294), w związku z czym woda iest przvdatna do spożycia przez ludzi.

Ocena niniejs:a jest obotuiq:ujqca do c:asu pr:ept,owad:enitt nastepnąło budania laboratorvjnego próbek
wocly : tego vodocia3pt,

Z up. Państwowęgo Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Hajnówce
Nina Trendolvska
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